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ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA'Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Municipio: VALDEPRADO Codigo INE: 196 Altitud (m.):
. oz Nucleo: 6digo INE:
Diputacién | ©¢  VALDEPRADO Codigo 196000201 848 d
Provincial
de Poblacié Km2 en el —-— c—
ovlacion N° de viviendas Plazas hoteleras término e’et
SORIA Residente Estacional municipal: Atnna A
Anonca A
8 70 71 0 3.78 A
INFRAESTRUCTURA VIARIA CA: Calles y Plazas TR: Travesias OT: Otros viarios ALUMBRADO
CA TR oT % nuc % prov N° de puntos 28
57,4% Bueno 4.830 0 0 57,4 69,9 Potencia instalada (Kw): 2,0
%08% 38.8% Ejecucion 0 0 0 0,0 0,1 N° de viviendas deficitarias 0
8% 38,
@, Regular 324 0 0 3,8 12,4 Longitud deficitaria 0
Malo 0 0 0 0,0 2,9
Wsueno
becusion [l No pavimentado | 3.272 0 0 38,8 14,7
Mo BN povinenido TOTAL 8.426 0 0 100% 100% Calidad del servicio: ~ Bueno
idad 2
Numero de viviendas deficitarias: 5 (unidades en m2)

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Bueno Ejecucion Regular Malo

Calidad del servicio R N° de captaciones 0 Estado (%) 0,0 0,0 0,0 0,0
Afio de instalacion 1989 Longitud conduccion 3.377 m | Estado (%) | 100,0 0,0 0,0 0,0
Restricciones de agua NO Capacidad depositos 95 m3| Estado (%) 68,4 0,0 31,6 0,0
Utilizacion de cisterna NO N° de potabilizadoras 1 Estado (%) 0,0 0,0 0,0 0,0
RED DE DISTRIBUCION
Longitud % nuc % prov Viviendas conectadas: 65
Bueno 931 100,0 77,4 Viviendas no conectadas: 6
Ejecucion 0 0,0 0,0 DEFICITS
Regular 0 00 1.0 N° de viviendas deficitarias: 0
Malo 0 0.0 1.8 Longitud del déficit (m): 0
W Eeucion. [lReguar [l TOTAL: 931 metros Poblacion residente: 0
Consumo de invierno (m3/dia) 1 Poblacién estacional: 0
Consumo de verano (m3/dia) 17 AUTONOMAS
Pérdidas de red 5 % N° de viviendas autonomas: 0
N° de viviendas con exceso de presion 0 Poblacion residente: 0
N° de viviendas con déficit de presion 0 Poblacién estacional: 0




INFORME DE NUCLEO Fecha del informe: 9 de junio de 2023

Diputacion Municipio: ~ VALDEPRADO Codigo INE: 196
Provincial de Nicleo: VALDEPRADO Cédigo INE: 196000201
SORIA Pagina 2 de 2

SANEAMIENTO Y DEPURACION Bueno Ejecucion Regular Malo

Calidad del servicio Bueno Longitud emisarios 93 m | Estado (%) 100,0 0,0 0,0 0,0
Caudal tratado (m3/afio) 0 Longitud colectores 298 m | Estado (%) 100,0 0,0 0,0 0,0
Caudal desaguado (m3/afio) 1681 N° de depuradoras 0 Capacidad (m3/afio): 0
RAMALES V%V%endas conectadas: 65
Viviendas no conectadas: 6
" Longitud % nuc % prov DEFICITS
59,8%
, o .. o 0
Bueno 339 50.8 88,2 N de' V1V1enda§ de.ﬁc1tar1as.
Longitud del déficit (m): 0
Ejecucion 0 0,0 0,0 Poblacion residente: 0
Poblacion estacional: 0
205 36,1 6,6 .
Regular AUTONOMAS
Malo 23 4,1 5,2 N° de viviendas autdnomas:
WBucno Ejecucion  [lRegular  [liMalo TOTAL: 567 metros Poblacion residente:

Poblacion estacional:
Sistema utilizado:

DEPURACION SP FM IF FE El AB VI IN oT CE PROBLEMAS EN DEPUR.: AB: Abandonada o sin uso
SP: Sin problemas VI: Vertidos industriales
Problemas en depuradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FM: Falta de mantenimiento IN: Sistema inadecuado
p IF: Infradimensionamiento OT: Otros
Tratamiento Lodos FE: Falta de elementos basicos CE: Costes elevados
. . . . . TRATAMIENTO DE LODOS: MU: Municipal
Destino final Lodos (%) Agricultura con compostaje: Agricultura sin compostaje: CO: Consorcio NO: No hay tratamiento
Incinerar: Vertederos: Otros: EM: Empresa municipal OT: Otros
EP: Empresa publica no municipal PV: Privada
MA: Mancomunidad VE: Vecinal
RECOGIDA DE BASURAS N° EQUIPAMIENTOS
Tm/afio  contenedores Calidad Gestion Superficie total dedicada 1.332 m2
No seleccionada 2 Adecuado Otros .
5,90 Ne Tipo m2 sup. Estado
Papel 0,00 0 instalaciones cubierta
i B|E|R|M
Vidrio 0,00 0
1 IDEP 180 1 0 0 0
Pléastico 0,00 0
- 1 CCES 90 1 0 0 0
Pilas 0,00 0
Otros 0,00 0 0 PINA 0 0 0 0 0
0 LMFE 0 0 0 0 0
INSTALACIONES DE ELIMINACION Y 0 MATA 0 0 0 0 0
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Almacena- . 1 CEME 550 0 0 1 0
Vertederos miento Plantas Tratamiento
VIN | VCS|VCC| PLV | PCE | ISA | ICA |PTC | PTI | EST | OTR 0 TANA 0 0 0 0 0
En nucleo o|o0,0|0|0|]O0|O0]O0]|OC 0 0 1 CSAN 34 0 0 0 1
- - 0 CASI 0 0 0 0 0
. IDEP: Instalaciones deportivas
VIN: Vertedero mcontroladq ' CCES: Centros culturales
VCS: Vertedero controlado sin aproveché{rllento PINA: Parques y jardines 0 CENS 0 0 0 0 0
:;CC: Vertedero controlado con explotacion de LMFE: Lonjas, mercados y ferias
10gas MATA: Mataderos
PLV: Punto limpio, ‘\/erde{ 6 ecoparque CEME: Cementerios 0 EXTI 0 0 0 0 0
PCE: Pla.nta de clas1ﬁcac1on de env?ses TANA: Tanatorios
ISA: InC{neradoras sin aprovechamlénto CSAN: Centros sanitarios 4 AYUN 317 3 0 1 0
ICA: Incineradoras con aProvechamlento CASI: Centros asistenciales
PTC: Planta de comp ?Stajc' CENS: Centros de ensefianza 2 161 1 1
PTI: Planta de tratamiento integrado EXTI: Extincion de incendios EPSU 6 0 0
EST: Estacion de transferencia

AYUN: Edificios administrativos

OTR: Otros tipos EPSU: Edificios publicos sin uso Total instalaciones niicleo: 10




